
Controllare il filtro ogni 3 mesi per verificarne lo stato di sporco e sostituirlo se 
necessario. 

Dopo aver inserito il filtro, bloccare il coperchio nella posizione di apertura. 
Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite né coperte!  
Filtro a lunga durata:   ISO Coarse >45% Typ 9/FIB-RL 

Confezione da 3 pezzi Cod. art.: 44088 

E150 12.24 Si prega di voltare! 

LUNOS Italia 

Recuterm   Tel. +39 0473 667128 
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Filtro di ricambio per il coperchio 
fonoassorbente 9/IBS 

 

Tipo 9/FIB-RL 

 

Aperto             Chiusoi Apertura e chiusura 

 

Nota: quando il coperchio fonoassorbente viene utilizzato   
insieme a dispositivi elettrici, la relativa centralina dispone di solito di 
un indicatore di sostituzione del filtro che segnala quando è        
necessario eseguire il cambio (vedere la rispettiva istruzione di  
montaggio).  
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